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HELSEVERNGODKJENNING AV SLÅTTHAUG UNGDOMSSKOLE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
MV.

Vi viser til søknad om godkjenning av Slåtthaug ungdomsskole mottatt 14.01.99, vårt brev av
04.05.99 vedrørende merknader til godkjenning, BBE sitt brev mottatt 10.12.02 vedrørende
gjennomførte tiltak og omsøknad, E-post korrespondanse med Tone Wold ved BBE av 27.01,
28.01.03 og 03, 31.01.03, vårt brev av 23.01 til skolen vedrørende internkontroll, skolens
tilbakemelding mottatt 31.03.04, samt tilbakemelding fra BBE mottatt 03.09.04 vedrørende
gjennomførte tiltak og omsøkning.

Befaringer ble foretatt 18.05.98, 26.04.99 og 15.01.04. Tilstede ved befaringene var rektor,
verneombud, representanter for BBE, Fana bydel og Helsevernetaten med flere.

SØKNAD
Slåtthaug skole er en ungdomsskole oppført i 1969 i betong og med tre etasjer.
I henhold til skolebehovsplanen 2001-2015 har skolen:
14 klassebaser med areal 60-78m2

, auditorium, 8 grupperom, 1 musikkrom, 2
heimkunnskapsrom, 4 formingsrom( tekstil, tegning, metallsløyd og tresløyd), 1 keramikkrom
1 fotorom, 2 naturfagrom og 1 datarom. Skolen har ikke eget gymnastikkanlegg, men bruker
Slåtthauganlegget til svømming og gymnastikk.
Skolen har en normalkapasitet på 15 klasser og en maksimalbelastning på 19 klasser.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.
Skolen er delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er ingen klasserom tilrettelagt for
syns- og hørselshemmede.

INTERNKONTROLL
Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift
planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet
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helsevern i barnehager og skoler, jf§ 4 om internkontroll.
Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på
minimum 2-2,5 m2 per elev.
Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid
Det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens
inne- og utearealer. Kartleggingen har resultert i en handlingsplan for oppfølging av
eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf§ 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt
02.04.04.

Inneklima
Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er
tilpasset årstidsvariasjonene, jf§ 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler,
jf§ 18. Inneklimaplan er mottatt 02.04.04.

Rengjøring og vedlikehold
Det er utarbeidet retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan),
jf§ 13. Helsevernetaten har mottatt renholdsplan 02.04.04. Skolen skal ha årlig
hovedrengjøring og det skal være et regelmessig renhold av høyereliggende horisontale
flater.

Belysning
Belysningen i skolen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf§ 20.

VURDERING
I forbindelse med godkjenningsprosessen har skolen påpekt at klasserom med østvendt fasade
( 313, 315, 317 og auditoriet) har problemer med høy innetemperatur vår og høst. Det er
gjennomført tiltak med innsetting av vinduer som kan åpnes i disse rommene for å kunne
bedre luftemulighetene. Dersom tiltaket ikke er tilstrekkelig eller det viser seg at
vinduslufting ikke kan gjennomføres pga av veitrafikkstøy må det gjøres ytterligere tiltak med
for eksempel solavskjerming i vindusglassene.
Det må være en brukermedvirkning fra elever og ansatte for å bedre inneklimaet
( regelmessige lufterutiner, unngå doble timer, temperaturregulering, tilrettelegging for
renhold mm.)
Skolens kapasitet med hensyn til antall elever og klasserom er avhengig av hvordan
klasserommene utnyttes i tid og undervisningsform ( reform 97). Det er rektors ansvar å påse
at antall elever i klasserommene tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m2 per elev.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Finn Markussen sin tilrådning og
begrunnelse.

Vedtak:
Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Slåtthaug ungdomsskole
helseverngodkjenning. Antall elever i klasserommene må tilpasses
arealnormen på minst 2-2,5 m2 per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om
helsetjenesten i kommunene§ 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via



Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er
satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.
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Kopi til: Byrådsavdeling for oppvekst, Postboks 7700, 5020 Bergen
Bergen Bygg og Eiendom KF, Allehelgens gate 2, 5016 Bergen
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